
Информация о наличии объема свободной (резервируемой максимальной) для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференцциацией по 

уровням напряжения и информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 35 кВ по состоянию на 01.01.2019г.
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Текущий резерв 
мощности с учетом 

присоединенных 
потребителей, 

заключенных дооворов 
ТП и поданных заявок на 

ТП, без учета 
возможности разгрузки 

подстанции по сети 
0,38кВ*, М Вт

П одано
заявок,
M B A

Заклю чено 
договоров 
ТП , M B A

1 2 3 4 6 7 8 9 и 12 13

1
л о э с к

"Ю ж ны е ЭС"
Т П -4П 6,0

0 ,250 0,263 0 ,000 0,00 0,263
0,193

0 ,250 0,263 0,148 56,38 0,115

2
П С -354
РП -1А
я ч .1 ,3 8

ТП -13 6,0
0 ,400 0 ,420 0,269 64,05 0,151

0 ,078

0 ,400 0 ,420 0 ,000 0,00 0 ,420

3
П С -354  РП -6 

яч.6 , 25
Т П -19 6,0

0 ,400 0 ,420 0,193 45,95 0,227
0 ,220

0 ,400 0 ,420 0 ,000 0,00 0 ,420

4
Л О Э С К  

"Ю ж ны е ЭС "
Т П -20 6,0

0 ,250 0,263 0 ,038 14,48 0,225
0 ,350

0 ,250 0,263 0,027 10,29 0 ,236

5
П С -354  

яч .ЗЗ , 67
ТП -21 6,0 1,250 1,313 0 ,232 17,68 1,081

2 ,315
П С -354  

яч .ЗЗ , 67
ТП -21 6,0 1,250 1,313 0 ,000 0,00 1,313

6
П С -354  

яч .ЗЗ , 67
Т П -21  А 6,0 0 ,630 0 ,662 0 ,229 34,62 0 ,433 0 ,102

7
П С -354  РП -4 

яч .15 , 20
Т П -26 6,0

0 ,100 0,105 0,033 31,43 0 ,072

0,063 0 ,066 0,020 30,54 0 ,046

8
П С -3 5 4  РП -4 

яч .15 , 20
Т П -26А 6,0

0 ,400 0 ,420 0 ,328 78,10 0 ,092

0 ,400 0 ,420 0 ,369 87,86 0,051

9
П С -354  РП -4 

яч .15 , 20
Т П -2 6 /1 6,0 0 ,630 0 ,662 0,398 60,17 0 ,264 0 ,092

10
П С -354  РП -4 

яч .15 , 20
Т П -26/2 6,0 0 ,400 0 ,420 0,235 55,95 0,185 0 ,260

11
П С -354  РП -4 

яч .15 , 20
Т П -26/3 6,0 0 ,400 0 ,420 0,255 60,71 0,165 0 ,050

12
П С -354  РП -4 

яч .15 , 20
Т П -26/4 6,0 0 ,160 0 ,168 0 ,044 26 ,19 0 ,124 0 ,106

13
П С -354  РП -4 

яч .1 5 , 20
Т П -26/5 6,0 0 ,400 0 ,420 0 ,364 86,67 0,056 0 ,070

14
П С -354  РП -4 

яч .15 , 20
Т П -26/6 6,0 0 ,100 0 ,105 0,100 95,24 0,005 0,005

15
П С -354  РП -4 

яч .15 , 20
Т П -26/7 6,0 0 ,160 0 ,168 0,098 58,33 0 ,070 0,053

16
П С -354  РП -4 

яч .15 , 20
Т П -26/9 6,0 0 ,630 0 ,662 0 ,586 88,59 0 ,076 0,045

17

яч .2  и  яч.7 
Г РУ -бкВ  
П А О  "БФ  

"К ом м унар"
Т П -27 6,0

0 ,250 0,263 0,183 69,71 0 ,080

0 ,250 0,263 0 ,136 51,81 0,127



18
П С -354  

яч .ЗЗ , 67
Т П -28 £  Л

0 ,630 0,662 0,403 60,92 0 ,259
0 ,780

0 ,630 0 ,662 0 ,000 0,00 0 ,662

19
П С -354  

яч .ЗЗ , 67
Т П -29

0 ,630 0 ,662 0 ,294 44,44 0 ,368

0,253

0 ,630 0 ,662 0 ,000 0,00 0 ,662

20
П С -354  РП -4 

яч .15 , 20
Т П -30 6,0

0 ,250 0,263 0 ,182 69,33 0,081
0 ,176

0 ,250 0,263 0,195 74,29 0 ,068

21
П С -354  РП -4 

яч .15 , 20 
(П окровское)

Т П -30А 6,0 0 ,1600 0 ,168 0 ,094 55,95 0 ,074 0 ,026

22
П С -354  РП -4 

яч .15 , 20 
(П окровское)

ТП-ЗОБ 6,0 0 ,2500 0,263 0 ,096 36,42 0,167 0,121

23
П С -354  РП -4 

яч .15 , 20
ТП-ЗОГ 6,0 0 ,400 0 ,420 0,291 69,29 0 ,129 0,075

24
П С -3 5 4  яч.

10,77
ТП -31 6,0

0 ,630 0 ,662 0,527 79,67 0,135
0 ,487

0 ,630 0 ,662 0,395 59,71 0,267

25
П С -354  яч. 

10,77
Т П -32 6,0

0 ,630 0 ,662 0 ,256 38,70 0 ,406
0 ,557

0 ,630 0 ,662 0 ,198 29,93 0 ,464

26
П С -354  яч. 

10,77
т п -з з 6,0

0 ,160 0,168 0 ,002 1,19 0 ,166
0 ,279

0 ,160 0 ,168 0 ,000 0,00 0 ,168

27
О РУ -35 кВ 
П А О  "БФ

Т-1 П С
"К ом м ун

35,0 10,0000 10,500 3,481 33,15 7 ,019 0 ,000

28
О Р У -35  кВ 
П А О  "БФ  

"К ом м унар"

В том  
чи сле Т П  

6
6,0 0 ,8000 0 ,840 0,742 88,33 0 ,098 0 ,000

29
П С -354  РП -4 

яч .1 5 , 20
Т П -26/10 6,0 0 ,0630 0 ,066 0,041 61,98 0,025 0 ,006

30
П С -354  РП -4  

яч .1 5 , 20
Т П -2 6 /1 1 6,0 0 ,250 0,263 0,093 35,43 0 ,170 0,173

31
П С -354  РП -4  

яч .15 , 20
Т П -30Г 6,0 0 ,400 0 ,420 0,283 67,38 0 ,137 0 ,120

32

яч .2  и  яч .7  
Г РУ -бкВ  
П А О  "БФ  

"К ом м унар"

Т П -27А 6,0

0 ,400 0 ,420 0 ,099 23,57 0,321

0 ,400 0 ,420 0 ,000 0,00 0 ,420

0 ,570

33
П С -354  
яч. 9, 57

Т П -34 6,0

0 ,630 0 ,662 0,063 9,49 0 ,599

1,5 1,5

0 ,630 0 ,662 0,000 0,00 0,662

и ,У 1 7

34
П С -354  
яч. 9, 57

ТП -35
плановая

6,0

0 ,630 0 ,662 0 ,000 0,00

0,000

0 ,630 0 ,662 0 ,000 0,00

35
П С -354  
яч. 9, 57

Т П -36
плановая

6,0
0 ,630 0 ,662 0 ,000 0,00

0 ,000
0 ,630 0 ,662 0 ,000 0,00



36 ПС-354 
яч. 27,42

ТП-37
плановая 6,0

1,250 1,313 0,000 0,00
0,000

3,00 3,00

1,250 1,313 0,000 0,00

37 ПС-354 
яч. 27,42

ТП-38
плановая 6,0

1,250 1,313 0,000 0,00
0,000

1,250 1,313 0,000 0,00

38 ПС-354 
яч. 27,42

ТП-39
плановая 6,0

1,250 1,313 0,000 0,00

1,250 1,313 0,000 0,00

39 ПС-354 
яч. 9, 57

ТП-40
плановая 6,0

0,630 0,662 0,000 0,00

1,150 1,150
0,630 0,662 0,000 0,00

40 ПС-354 
яч. 9, 57

ТП-41
плановая 6,0

0,630 0,662 0,000 0,00

0,630 0,662 0,000 0,00

41 ПС-354 
яч. 9, 57

ТП-42
плановая 6,0

0,400 0,420 0,000 0,00

1,105 1,105
0,400 0,420 0,000 0,00

42 ПС-354 
яч. 9, 57

ТП-43
плановая 6,0

0,250 0,263 0,000 0,00

0,250 0,263 0,000 0,00

43 ПС-527 ТП-1
Мурино 10,0

1,600 1,680 0,892 53,10 0,788
1,237

1,600 1,680 0,797 47,44 0,883

44 ПС-527 ТП-2
Мурино 10,0

1,600 1,680 0,684 40,71 0,996
1,804

1,600 1,680 0,597 35,54 1,083

45 ПС-527 ТП-3
Мурино 10,0

1,600 1,680 0,786 46,79 0,894
1,499

1,600 1,680 0,726 43,21 0,954
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Главный инженер
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А.А. Бойко


